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RED B.T

GRUPO

ELECTROG.

TM

4x63A

C-10kA

IRAM 2169

I.A

4x100A

15kA

IEC

TABLERO DE TRANSFERENCIA RED DIST- GRUPO

(TD-GG)

ubicación . grupo electrogeno

TABLERO SALIDAS  GRUPO (TSG-G.E)

ubicación . Audiovisuales pasillo

UPS 1- 10KVA

ABB

3x25+16 mm²+PE

Subt. Cu Subt. Cu

TM

4x63A

C-4,5kA

IRAM 2169

2x1x35m²

Unip.

2x1x35m²

Unip.

barra Cu

2x100A+PE

TM

2x63A

C-4,5kA

IRAM 2169

UTI

TM

4x80A

C-4,5kA

IRAM 2169

2x25mm²

Subt. Cu

TABLERO UPS

TABLERO  UPS- SHELTER  KBASE

 BARRA DE DIST.

AULA MAYOR

AUDIOVIASUALESUTI SHELTER

TABLERO SECC. RED - SHELTER

TABLERO  GRAL. UTI

TABLERO UPS ENTRAADA

 ubicación: interior UTI

I.U.G T.U.G A.A.C

 ubicación: UPS

 ubicación: SERV. UTI

TABLERO UPS -UTI

 ubicación: sala de servidores UPS  ubicación: sala de servidores UPS SHELTER

Long. 10m

Long. 80m

TM

4x100A

10KA

Curva C

3x50+25mm²

a reemplazar por el existente

Subt. Cu
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3x25+16mm²

Subt. Cu

TM

4x63A

C-4,5kA

IRAM 2169

3x25+16mm²

Subt. Cu

2x1x35m²

Unip.

2x1x35m²

Unip.
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Subt. Cu

2x25mm²+ PE

TM

2x80A

C-4,5kA

IRAM 2169

TM

2x50A

C-4,5kA

IRAM 2169

TM

2x50A

C-4,5kA

IRAM 2169

UPS

3x25+16 mm²+PE


